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I. DANE TECHNICZNE 

1 Budowa 
 

Kanałowy przetwornik wilgotności i temperatury HDTN jest przeznaczony do 
montażu w kanałach wentylacyjnych. Zastosowanie w urządzeniu obudowy o wysokim 
stopniu ochrony umożliwiło uzyskanie wysokiej czułości i stabilności pomiaru przy 
długim okresie użytkowania w trudnych warunkach środowiskowych. Swobodna 
konfiguracja typu wyjść analogowego daje dużą swobodę w dostosowaniu przetwornika 
do wymagań aplikacyjnych. Wyposażenie przetwornika w dodatkowy element 
pomiarowy temperatury typu NTC zwiększa jego uniwersalność. 
 

 
Wyjścia analogowe  sygnał 010 V (opcjonalnie 05 V) lub 420 mA 2 wyjścia 
Wyjście 
komunikacyjne RS 485 – protokół MODBUS RTU   1 port 

Wyjście pomiarowe Rezystancyjny czujniki temperatury NTC   1 wyjście 

 

2 Rozmieszczenie elementów i wymiary zewnętrzne 
 
 
 

 
 

Uwaga: Aby przetwornik działał poprawnie, zworki na złączu diagnostycznym powinny być 
założone w sposób widoczny na zdjęciu powyżej 
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3 Dane znamionowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napięcie zasilania 24V AC; 24V DC 
Pobór prądu 50 mA 
Wyjścia analogowe 0-10 V DC; 4-20 mA DC; 

(opcjonalnie 0-5V DC) 
Zakres pomiarowy wilgotności 0 - 100 % 
Typowa dokładność pomiaru wilgotności ±2 % 
Rozdzielczość odczytu wilgotności 0,1 % 
Stała czasowa pomiaru wilgotności 8 s 
Zakres pomiarowy temperatury -40 - 125 C 
Typowa dokładność pomiaru temperatury ±0,3 C 
Rozdzielczość odczytu temperatury 0,1 C 
Stała czasowa pomiaru  temperatury 10 s 
Element pomiaru temperatury NTC 10k B = 3435K 
Stopień ochrony IP54 
Rodzaj materiału ABS 
Długość przewodów podłączeniowych <30m 

DANE TECHNICZNE 



HDTN 

 

 

         4

II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

1 Opis elementów sterujących i kontrolnych 
 

Konfiguracji wyjść analogowych dokonuje się za pomocą zworek (T mA i H mA) 
umieszczonych na powierzchni obwodu drukowanego. Założenie zworki powoduje 
ustawienie danego wyjścia jako wyjścia prądowego w standardzie 4-20 mA. Brak zworki 
zmienia ustawienie danego wyjścia jako napięciowego w standardzie 0-10 V lub 
opcjonalnie 0-5V (informacja konieczna przy zamówieniu). Ustawienie zworek należy 
wykonać przed załączeniem zasilania - przetwornik odczytuje ich stan przy uruchomieniu 
i uznaje za niezmienny do wyłączenia zasilania. 

2 Opis wejść i wyjść czujnika 
 
 

Zacisk 
Opis 

symbol nr 
24V 
GND 1, 2 wejście zasilania sterownika – 24V AC/DC (zacisk nr 2 – GND 

jest jednocześnie potencjałem odniesienia czujnika) 
A 
B 3, 4 zaciski interfejsu RS 485 (protokół MODBUS) 

NTC 5 Wyjście rezystancyjne opcjonalnego czujnika temperatury typu 
NTC 

GND 
T OUT 6, 7 Wyjścia analogowe przetwornika temperatury 

GND 
H OUT 8, 9 Wyjścia analogowe przetwornika wilgotności 

 
 

Wyjścia analogowe mają wartość proporcjonalną do aktualnie dokonywanych 
pomiarów w odniesieniu do całego zakresu pomiarowego elementu pomiarowego. 
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III. INTERFEJS MODBUS 
 

Przetwornik wyposażony jest w interfejs Modbus RTU za którego pomocą można 
zdalnie dokonywać odczytu pomiaru z pominięciem torów analogowych. 
 

1 Lista rejestrów i rozkazów 
 

0x01 Read Coil Status 
Nr rejestru Funkcja 

1 Stan zworki "T mA" 
2 Stan zworki "H mA" 
3 Alarm przetwornika temperatury 
4 Alarm przetwornika wilgotności 

 
0x03 Read Holding Registers 

0x06 Preset Single Holding Registers 
Nr rejestru Funkcja 

1 Adres modbus przetwornika 
2 Prędkość transmisji modbus 
3 Kontrola parzystości 
4 Ilość bitów stopu 

 
0x04 Read Inputs Registers 

Nr rejestru Funkcja 
1 Odczytana wartość temperatury 
2 Odczytana wartość wilgotności 

 
Uwaga: Wartości pomiarów odczytywane poprzez protokół Modbus są podawane po 
pomnożeniu przez 10. Aby uzyskać rzeczywistą wartość pomiaru odczytaną wartość 
należy podzielić przez 10 - cyfra jedności rejestru Modbus określa wartość ułamkową 
pomiaru. Odczyt temperatury lub wilgotności o wartości -32768 oznacza awarię 
czujnika. 

 

2 Parametry transmisji 
 Fabrycznie komunikacji dokonuje się za pomocą typowej ramki danych: 8 bitów 
danych, 1 bit stopu, brak parzystości, half-duplex. Domyślnie prędkość transmisji 
ustawiona jest na 19200. Prędkość transmisji zmienia się poprzez rejestr nr 2 typu 
Holding. Podobnie adres w sieci Modbus przetwornika ustawia się za pomocą rejestru 
1 typu Holding. Domyślnym adresem przetwornika jest 247. 
 Po zmianie parametrów transmisji nowa konfiguracja uaktualni się przy 
następnym uruchomieniu przetwornika. 
 Aby poprawnie wybrać żądaną prędkość transmisji należy zapisywać do rejestru 
wartości w oparciu o poniższą tabelę: 
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Prędkość transmisji [bps] Wartość rejestru 
4800 207 
9600 103 
14400 68 
19200 51 
28800 34 
38400 25 
57600 16 
76800 12 
115200 8 

 
Dopuszczalne wartości rejestru kontroli parzystości: 

 
Kontrola parzystości Wartość rejestru 

None (brak) 0 
Even 1 
Odd 2 

 
Dopuszczalne wartości rejestru bitów stopu: 

 
Bity stopu Wartość rejestru 

1 0 
2 1 

 
 

3 Powrót do wartości domyślnych transmisji 
 

Jeśli zajdzie potrzeba przywrócenia parametrów transmisji do wartości 
domyślnych należy zmienić stan dowolnej zworki konfiguracji typu wyjść analogowych 
podczas działania przetwornika. Przetwornik niezwłocznie zmieni parametry transmisji 
na domyślne. 

Po przywróceniu domyślnych wartości transmisji należy zresetować zasilanie 
przetwornika przed zapisem nowych wartości parametrów transmisji. 

 


